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1. Назначчеенние и устройство ннааввесной
фффаассаадддднннноооойй ссссииииссттееммыы

Навесная фасадная система с вентилируемым зазором
"СИЛМА-КМ" предназначена для облицовки кассетами из
алюминиевых композитных материалов фасадов вновь строящихся
и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения и,
при необходимости, их наружного утепления.

Конструкции могут применяться в зданиях и сооружениях
различных уровней ответственности по Техническому регламенту
"О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ от 30.12.2009),
всех степеней огнестойкости и классов функциональн й и
конструктивной пожарной опасности по Техническому ре ламенту
"О требованиях пожарной безопасности" (123-Ф3 от 22.07.2008)
и СНиП 21-01-97 в районах и местах строительства, отн сящихся
к различным ветровым районам по СП 20.133 02 11 с учетом
расположения и высоты возводимых зданий и сооружений, с обычными
геологическими и геофизическим условиями а также на
просадочных грунтах 1-го типа по 2 13330.2011 и на
вечномерзлых грунтах в со тветствии 1-ым принципом по
СП 25.13330.2012, с различными т пературно-климатическими
условиями по СП 13 333020 в сухих, нормальных или влажных
зонах влажности , с н агресс вной, слабоагрессивной и
среднеагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2012, в районах,
не относя ихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.13330.2011.

Навесная фасадная система состоит из следующих основных
частей (см листы 4-7).
- основ ние - несущая или самонесущая стена;
- крепежные кронштейны;
- направляющие профили;
- утеплитель (при необходимости утепления стен);
- ветрогидрозащита утеплителя (при необходимости);
- воздушный зазор;
- облицовочные элементы - кассеты;
- крепежные элементы (для соединения элементов навесной фасадной
системы друг с другом и крепления их к основанию);
- дополнительные элементы (элементы примыканий к оконным,
дверным проемам, цоколю, парапету и др. узлам).
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Основание (стена)

Крепежный кронштейн

Направляющие профили

Утеплитель

Ветрогидрозащитная пленкаОблицовочная панель
(кассета из алюминиевых
композитных материалов)

Устройство навесной фасадной системы
"Силма-КМ".
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Разрез А-А

Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштена к стенеУтеплитель

Гидроветрозащитная пленка

Крепежный кронштейн

Вертикальный направляющий профиль

Воздушный зазор
40-200 мм (по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн

За
кл
еп
ки

Облицовочная панель
(кассета из алюминиевых
композитных материалов)
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Облицовочная панель
(кассета из алюминиевых
композитных материалов)

Устройство навесной фасадной системы
"Силма-КМ".

Перекрестная система установки
направляющих профилей

Крепежный кронштейн

Основание (стена)

Б

Б

Ветрогидрозащитная пленка

Утеплитель

Тарельчатый
дюбель
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Разрез Б-Б

Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштена к стенеУтеплитель

Гидроветрозащитная пленка

Крепежный кронштейн

Горизонтальный направляющий профиль

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн

За
кл
еп
ки

Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь

Воздушный зазор
40-200 мм (по проекту)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 7

AL-F
AS.RU



2. ТТреббованиия кк эллемеентамм наавессной фасадднойй сиистемы

Далее приводится подробное описание и технические требования
к основным элементам навесной фасадной системы.

При этом материал, из которого должны быть изготовлены
элементы навесной фасадной системы, выбирается в зависимости
от агрессивности среды, в которой происходит эксплуатация
элементов. Используется следующая классификация,
взаимосвязанная с классификацией по СП 28.13330.2012:

Неагрессивная среда - сельские и загородные территории,
районы дачной застройки, спальные районы вдали от предприятий с
агрессивными газовыми выбросами, города и поселки, в которых
отсутствуют загрязняющие воздух промышленные предприятия и
т.п.

Слабоагрессивная среда - районы городс ой астр йки удаленные
от магистралей с интенсивным автомобильным движением и от
промышленных предприятий с агрессивными в бросами.

Среднеагрессивная среда - районы городской застройки вблизи
больших автомагистралей, крупны р ышленных предприятий и
ГЭС, загрязняющих воздух, орода с выс кой концентрацией
промышленных предприятий (Кем рово, Новокузнецк и т.п.)
Сильноагрессивная реда - п ибрежная зона солевого уноса
побережья океана, м р й и соленых озер, районы соланчаковых почв
с повышенным содержа ием в воздухе аэрозолей соленой воды, ионов
хлора и х ористых солей по отношению к нормальному
атмосферному фону (концентрация хлорид-иона в атмосфере Сl >
0,1 мг/ 3) Ус ойство фасадов в этих условиях должно
осущес вл ться по специальному проекту с учетом особенности
окружающей среды для каждого конкретного случая.

При выборе материалов для изготовления элементов навесной
фасадной системы необходимо учитывать, что классификация
районов строительства для неагрессивной, слабо- и
среднеагрессивной среды предполагает их нахождение в нормальной
зоне по влажности в соответствии с СП 50.13330.2012 (Приложение
В). В том случае, если район строительства находится в сухой
зоне, характеристика среды сдвигается на одну ступень в сторону
неагрессивной среды, а если во влажной зоне - на одну ступень в
сторону сильноагрессивной среды.
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1. Основание (стена)
Стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину

неменее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных
негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м3, с плотной
(без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков
(швов) между конструкциями и элементами конструкций наружных
стен.

2. Кронштейны
В навесной фасадной систем «Силма-КМ» для крепления

направляющих профилей может использоваться один из вариантов
крепежных кронштейнов:

А. Кронштейн типа КК в виде штампованног стального уголка
с ребрами жесткости толщиной 1,2 или 2 м Прим няет я в
сочетании с направляющими профилями типов ПГ или ПТ.

Б. Кронштейн типа ККУ в виде штампо нного стального
уголка с ребрами жесткости т лщиной 1,2 ил 2 мм с держателем
направляющего профиля (более удоб при монтаже системы).
Применяется в сочетани с направляю ими профилями типов ПГ
или ПТ.

В. Кронштейн типа ККУ в виде штампованного стального
уголка с ребрами жес кости толщиной 1,2 или 2 мм, дополненный
удлинителем УК с держателем направляющего профиля. Удлинитель
позволя т в неб льших пределах (2-3см) регулировать вылет
кронштей а и позволяет увеличить максимальный вылет
кронштейна н 100 мм. Применяется в сочетании с направляющими
пр фи я и типов ПГ или ПТ.

. Кронштейн типа ККП П-образной формы с ребрами жесткости
толщиной 1,2 или 2 мм. Предназначен для сопряжения с
направляющими профиля типов ПС или ПСу.

Тип, размеры и шаг установки кронштейнов устанавливается на
основе прочностного расчета проектом.

Кронштейны для систем с утеплением стен должны
изготавливаться из следующих материалов, в зависимости от
агрессивности среды эксплуатации:

В неаггрессивныых среддах:
- из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с
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цинковым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от
коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП
28.13330.2012;

- из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с
цинковым покрытием класса не ниже 275 и дополнительной
защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП
28.13330.2012;

- из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р
52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и
лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В слаббо-, ссредне и сильнооагрессиввныхх срредах:
- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ5582

(марки стали 08x17т, 12X17 по ГОСТ 5632);
- из коррозионно-стойкой (нержавеюще ) тали по стандартам

ASIS 304 или ASIS 321;
Кронштейны для систем без утепления с ен до жны

изготавливаться из следующих материалов, в зависимости от
агрессивности среды эксплуат ции

В неаггрессивныых ср ддах:
- из листового горячеоцин ованного проката по ГОСТ Р 52246 с

цинковым покрыти м клас а не ниже 275;
- из тонколистов й оци кованной стали по ГОСТ 14918 с

цинковым покрытием класса 1;
В слаббоагр ссиивных ссредах:
- из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с

ц нк вым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от
корроз и лакокрасочным покрытием II или III групп по СП
28. 330.2012;

- из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с
цинковым покрытием класса не ниже 275 и дополнительной
защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП
28.13330.2012;

- из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р
52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и
лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В средднеагресссивных и аагрессивнных среедах:
- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ5582
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(марки стали 08x17т, 12X17 по ГОСТ 5632);
- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по стандартам ASIS
304 или ASIS 321;

При использовании крепежных кронштейнов с удлинителем
вставкой, обязательно крепление удлинителя к кронштейну с
помощью вытяжных заклепок или самонарезающих винтов.

Кронштейны для крепления откосов, отливов оконных и дверных
проемов выполняются из полосы сечением 40х2 мм из тех же видов
проката, что используются для изготовления основных крепежных
кронштейнов.

3. Направляющие профили (вертикальные и горизонтальные).
В навесной фасадной систем «Силма-КМ» используются две

схемы установки направляющих профилей:
- Вертикальная схема установки направляющих профилей;
- Перекрестная система установки направляющих профилей.
При использовании вертикальной схемы установки направляющих

профилей, выбирается один из вариантов направляющих профилей:
А. Профиль Г-образного поперечного сечения типа ПГ

толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

Б. Профиль Т-образного поперечного сечения типа ПТ
толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

В. Профиль С-образного поперечного сечения типа ПС
толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейном типа КП.

Г. Профиль С-образного поперечного сечения с отгибами краев
типа ПСу толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании
с кронштейном типа КП.

При использовании перекрестной схемы установки направляющих
профилей, выбирается один из вариантов горизонтальных
направляющих профилей:

А. Профиль Г-образного поперечного сечения типа ПГ
толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

Б. Профиль Т-образного поперечного сечения типа ПТ
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толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

В. Профиль С-образного поперечного сечения типа ПС
толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с
кронштейном типа КП.

Г. Профиль С-образного поперечного сечения с отгибами краев
типа ПСу толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании
с кронштейном типа КП.

В перекрестной схеме установки направляющих профилей,
применяются вертикальные направляющие профили типа ПОВ
(рядовые профили) и ППВ (угловые, дополнительные профили).

Тип, размеры и шаг установки профилей устанавлива тся на
основе прочностного расчета проектом.

Направляющие профили должны изготавливат ся з сле ующих
материалов, в зависимости от агрессивно ти среды эксплуатации:

В неаагреесссивнных среедахх:
- из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с

цинковым покрытием класса не н же 275;
- из тонколистовой оц кованной стали по ГОСТ 14918 с

цинковым покрытием класс 1;
ВВ ссллааааббооааааггрррреессссс ввнннныыхх ссрреедаааахх::
- из тонколисто ой оцин ованной стали по ГОСТ 14918 с

цинковым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от
коррозии лакокра очным покрытием II или III групп по СП
28.13330.2012;

- из лист в го горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с
цинковы окрытием класса не ниже 275 и дополнительной
защи ой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП
28.13330.2012;

- из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р
52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и
лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В срееднееаггресссиввныыхх и агрресссиввныхх срредаах::
- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ5582

(марки стали 08x17т, 12X17 по ГОСТ 5632);
- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по стандартам

ASIS 304 или ASIS 321;

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 12

AL-F
AS.RU



Направляющие профили, к которым осуществляется крепление
облицовочных панелей, желательно покрывать декоративным
лакокрасочным покрытием того же цвета, что и облицовочные
панели для маскировки вертикальных швов между панелями.

Направляющие профили (вертикальные и горизонтальные) по
длине устанавливаются торцами друг к другу, с устройством через
каждые 6 м (максимальное расстояние) температурных швов с
разрывом между торцами профилей не менее 10 мм (см. узел
стыковки облицовочных пенелей по температурному шву).

4. Утеплитель
Утеплитель устанавливается при необходимости утепления

стен.
В качестве теплоизоляции применяют негорючие плиты из

минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем.
Допускаются два варианта утепления стен:
- Однослойное - из плит плотностью более 80 кг/м3.
- Двухслойное - с внутренним слоем из плит плотностью менее

80 кг/м3 (но не менее 15 кг/м3), и внешним слоем толщиной не
менее 50 мм из плит плотностью более 80 кг/м3.

Второй вариант позволяет при одинаковой толщине достичь
лучших теплотехнических характеристик.

Марка, толщина и плотность утеплителя определяется
теплотехническим расчетом при разработке проекта навесной
фасадной системы.

Если применяют несколько слоев теплоизоляции, для уменьшения
потерь тепла необходимо устанавливать плиты так, чтобы плиты
второго слоя закрывали швы между плитами первого слоя с
нахлестом не менее 150мм. Плиты утеплителя на наружных и
внутренних углах перевязываются в шахматном порядке. Зазоры
между плитами утеплителя менее двух миллиметров забить тем же
материалом, зазоры большей ширины не допускаются

По верхней и боковым сторонам контура всех оконных и дверных
проемов во внутреннем слое утеплителя должна устраиваться
противопожарная окантовка из плит минераловатного утеплителя
плотностью не менее 80 кг/м3 шириной не менее 150 мм, толщиной
равной толщине внутреннего слоя утеплителя.
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5. Паронитовая или изолоновая прокладка.
Паронитовая или изолоновая прокладка применяется для

улучшения теплоизоляции по площадке контакта крепежных
кронштейнов и стены здания.

Изготавливаются из паронита по ГОСТ 481-8) или изолона по ТУ
2244-017-00203476-98, ТУ 2244-023-00203476-2002, ТУ
2244-020-00203476-2004 и др. НД.

Необходимость установки паронитовой или изолоновой прокладки
определяется проектом.

6. Гидроветрозащитная пленка
Для защиты теплоизоляции от возможного попадания

атмосферной влаги через зазоры в навесной фасадной системе и
уменьшения ветровой эрозии утеплителя, может применяться
гидроветрозащитная паропроницаемая пленка.

Необходимость установки гидроветрозащитная пленки
определяется проектом.

Защитная пленка (если она необходима) крепится тарельчатыми
дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания.
Нахлест между полотнами пленки должен быть не менее 100мм.

При применении сгораемой гидроветрозащитной пленки в
навесной фасадной системе должны устраиваться противопожарные
отсечки в виде тонкого стального листа толщиной не менее
0,55мм, предотвращающие распространение пламени в воздушном
зазоре системы при возгорании гидроветрозащитной пленки.

Противопожарная отсечка устанавливается по всему периметру
здания, с шагом 15м по высоте до высотной отметки 50м, и шагом
6 м по высоте выше отметки 50м.
Противопожарные отсечки должны полностью перекрывать

воздушный зазор, пересекая или вплотную примыкая (прижимаясь) к
гидроветрозащитной пленке. Для обеспечения вентиляции в них
предусматриваются отверстия диаметром 5-6 мм, с расстоянием
между ними 10-15 мм.

Отсечка должна изготавливаться из холоднокатаного
горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ
14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II,
III, IV групп по СП 28.13330.2012. Для эксплуатации в агрессивных
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средах отсечка должна изготавливаться из коррозионно-стойкой
(нержавеющей) стали по ГОСТ5582, ASIS 304 или ASIS 321.

7. Вентилируемый воздушный зазор.
Величина вентилируемого воздушного зазора должна составлять

60 мм с возможным локальным уменьшением зазора, но не менее 40
мм. При соответствующем проектном обосновании допускается
изменение зазора в пределах от 40 до 100 мм при использовании в
системе элементов из низкоуглеродистой оцинкованной стали, и в
пределах от 40 до 100 мм при использовании в системе элементов
коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали.

8. Облицовочные панели.
В качестве облицовочных панелей в системе «Силма-КМ»

используются кассеты из композитных алюминиевых листов. Листы
и кассеты, изготовленные из них, должны иметь техническое
свидетельство и быть допущены для применения в фасадных
системах. Панели могут выпускаться различных цветов и видов
отделки в соответствии с каталогом производителя. Высота и
ширина панели определяется проектом, но не более 3,5 м.

При изготовлении кассет из листов, отгибы листа
скрепляются друг с другом с помощью дополнительных крепежных
элементов - соединительных уголков, накладных угловых планок и
т.д. Для крепления панели к направлющим профилям могут
использоваться крепежные уголки.

Вышеперечисленные дополнительные крепежные элементы
должны крепиться к алюмокомпозитному листу с помощью заклепок
из коррозионно-стойкой стали диаметром не менее 4 мм.

Плиты крепятся к направляющим каркаса с помощью заклепок
диаметром 4 мм. Раастояние от центра отверстия для заклепки до
края алюмокомпозитного листа должно быть не менее 11 мм, между
центрами отверстий - не менее 13 мм. Расстояния до краев
дополнительных крепежных элементов из стали должны быть не
менее 9 мм.

В элементах крепления к направляющим профилям
(крепежныеуголки) должны быть предусмотрены отверстия под
заклепки диаметром 4,8 мм, центр которых должен быть
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расположен не ближе 10 мм от края элемента.
Дополнительные крепежные элементы кассеты могут

изготавливаться из холоднокатаного горячеоцинкованного проката
по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием
класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП
28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением
поврежденных участков покрытия на монтаже.

Над и вдоль боковых сторон оконных проёмов в швы между
кассетами, швы между кассетами и проитвопожарным коробом
должны быть установлены нащельники (П-образной или другой
формы), полностью закрывающими зазор между кассетами и между
кассетами и проитвопожарным коробом. Нащельники
устанавливаются в пределах зоны, распространяющейся на высоту
не менее 0,65 м от верха оконного проема и на ширину 0,3 м в
каждую сторону от боковых откосов оконных проёмов.

Кроме того, нащельники необходимо устанавливать в зонах
вблизи внутренних углов (в том числе в местах примыкания к
остеклению балконов, лоджий) в обе стороны от него, если на
расстоянии менее 1,2м от этого угла находится проём. Размер зоны
установки нащельников по ширине - 1200мм в обе стороны от угла,
по высоте - 2400мм, начиная от уровня низа проема. Нащельники
устанавливаются как в вертикальные, так и вгоризонтальные швы
между панелями.

На этих пожароопасных участках фасада должны быть
предусмотрены поэтажные противопожарные отсечки (см. п. 6) или
иные конструктивные мероприятия, главной целью которых
является предотвращение попадания факела огня во внутренний
объем системы после расплавления алюминиевых обшивок
композитных кассет на этих участках стен в случае возможного
пожара. На остальных участках фасада установка нащельников не
обязательна.

Нащельники могут изготавливаться из холоднокатаного
горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ
14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II,
III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с
восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.
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9. Крепёжные элементы.
9.1 Анкера для крепления крепежных кронштейнов к основанию

(стене).
Для крепления крепежных кронштейнов к основанию используются

анкерные дюбели или рамные дюбели с элементами из
коррозионностойкой (нержавеющей) стали или низкоуглеродистой
стали с цинковым гальваническим покрытием толщиной не меньше
15 мкм или термодиффузионным покрытием не менее 25 мкм. При
слабоагрессивной среде эксплуатации, выступающие над
кронштейном части крепежных элементов из оцинкованной стали
дополнительно должны быть защищены после монтажа
лакокрасочными материалами II или III группы по СП 28.13330.2012;
При среднеагрессивной среде эксплуатации - лакокрасочными
материалами IV группы по СП 28.13330.2012. При сильноагрессивной
среде допустимо применение только крепежа из
коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

В навесной фасадной системе должны применяться анкерные
дюбели или рамные дюбели, имеющие техническое свидетельство и
допущенные для применения в фасадных системах.

Длина и диаметр анкера выбирается в зависимости от
материала стены и определяется проектом. Его несущая
способность подтверждается прочностным расчетом и испытанием
на вырыв.

При отсутствии на анкере прижимной шайбы, при креплении
кронштейна должна использоваться шайба из стали толщиной не
менее 2 мм. Диаметр (сторона) шайбы должна превышать диаметр
отверстия в кронштейне не менее чем на 10 мм. Требования к
материалу шайбы - такие же, как к материалу кронштейнов.

При применении дюбелей с пластиковой гильзой в навесной
фасадной системе без утепления, должна быть предусмотрена
противопожарная теплоизоляция вокруг всех оконных и дверных
проемов, предохраняющая гильзы от расплавления. Теплоизоляция
выполняется из несгораемого минераловатного утеплителя
плотностью не мене 80 кг/м3 толщиной не менее 100 мм вдоль
вертикальных кромок проема на ширину не менее 300мм и вдоль
верхней кромки проема на высоту не менее 1200мм. В пределах
лоджий и балконов теплоизоляции не требуется.
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9.2 Тарельчатые дюбели для крепления утеплителя
Крепление плит утеплителя к основанию должно

осуществляется с помощью дюбелей тарельчатого типа, в том
числе из полимерных материалов с распорным элементом из
негорючего материала, имеющих ТС и допущенных для применения в
фасадных системах.

Тарельчатые дюбели должны иметь перфорированную тарелку,
исключающую накопление под ней влаги, мигрирующей из помещения.

Распорные элементы тарельчатых дюбелей с полимерными
гильзами могут быть изготовлены из углеродистой оцинкованной
стали, если по данным теплотехнического расчета в стене не
происходит выпадения конденсата. В противном случае допускается
применение только коррозионностойких материалов. Размеры
тарельчатых дюбелей определяются проектом.

Плиты плотностью более 80 кг/м3 крепятся не менее чем
пятью тарельчатыми дюбелями. Плиты внутреннего слоя
(плотностью менее 80 кг/м3) устанавливают не менее чем на два
тарельчатых дюбеля.

9.3 Крепежные элементы для соединения элементов навесной
фасадной системы

Для крепления между собой элементов навесной фасадной
системы применяются вытяжные заклепки или самонарезающие
винты, изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали,
или низкоуглеродистой стали с цинковым гальваническим
покрытием толщиной не меньше 15 мкм или термодиффузионным
покрытием не менее 25 мкм. При среднеагрессивной среде
эксплуатации, установленные крепежные элементы из оцинкованной
стали дополнительно должны быть защищены после монтажа
лакокрасочными материалами II или III группы по СП 28.13330.2012.
При сильноагрессивной среде эксплуатации - должны быть
выполнены из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

Самонерезающие винты должны быть снабжены эластичной
шайбой (прокладкой).
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9.4 Крепежные элементы для закрепления облицовочных панелей
(кассет)

Для крепления плит облицовки к направляющим каркаса
системы должны использоваться вытяжные заклепки диаметром
4,8мм. Заклепки должны быть изготовлены коррозионностойкой
(нержавеющей) стали.

Начиная с высоты 5 м здания над и вдоль боковых сторон
оконных проёмов должны быть установлены дополнительные
заклепки для исключения выпадения панелей облицовки при пожаре.
Дополнительные заклепки устанавливаются с шагом не более
300мм в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах
зоны, распространяющейся на высоту не менее 0,65 м от
верхаоконного проема и на ширину 0,3 м в каждую сторону от
боковых откосов оконных проёмов.

Дополнительные заклепки необходимо устанавливать начиная с
высоты 5 м здания в зонах вблизи внутренних углов (в том числе в
местах примыкания к остеклению балконов, лоджий) в обе стороны
от него, если на расстоянии менее 1,2м от этого угла находится
проём. Размер зоны установки дополнительных заклепок по ширине
- 1200мм в обе стороны от угла, по высоте - 2400мм, начиная от
уровня низа проема. Шаг установки заклепок - не более 300мм в
горизонтальном и вертикальном направлениях

10 Дополнительные элементы
10.1 Элементы примыкания к оконным и дверным проемам.
В узлах примыкания навесной фасадной системы к оконным и

дверным проемам должен устанавливаться несгораемый
противопожарный короб, выполненный в виде составной конструкции
индивидуального изготовления, и сотоящий из трех откосов
(боковых верхнего) и отлива. Одновременно короб служит для
отвода атмосферных осадков и декоративного оформления проемов.

Короб собирается непосредственно на фасаде из
соответствующих элементов . Откосы должны быть соединены друг
с другом и с отливом заклепками или самонарезающими винтами,
для чего в местах стыковки на них должны быть предусмотрены
отгибы листа.
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Все элементы откосов и отливов должны изготавливаться из
холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из
стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и
лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012,
нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных
участков покрытия на монтаже.

Откосы и отлив должны иметь отбортовку со стороны
примыкания к облицовочным панелям фасада. Для боковых откосов
вынос отбортовки наружу, отсчитываемый от наружной стороны
кассет вентфасада должен быть не менее 40 мм., ширина
отбортовки - не менее 40 мм. Для верхнего откоса вынос
отбортовки наружу, отсчитываемый от наружной стороны кассет
вентфасада должен быть не менее 40 мм., ширина отбортовки - не
менее 50 мм. Расстояние между нижней поверхностью кассет,
расположенных непосредственно над оконными (дверными) проёмами,
и верхней плоскостью отбортовки противопожарного короба должно
быть не менее 15 мм.

Край отлива должен быть вынесен наружу относительно
облицовочных панелей не менее чем на 25 мм и иметь свес не менее
30мм.

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объёма
верхнего откоса допускается на его нижней поверхности
предусматривать отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не
менее 100 мм.

Откосы и отлив проема крепятся к основанию и направляющим
профилям навесной фасадной системы кронштейнами
индивидуального изготовления с шагом не более 0,4м. Для
крепления к основанию используются фасадные дюбели диаметром
8мм, длина которых определяется проектом. Верхний откос должен
иметь (обязательно!) крепление в середине пролета к
направляющему профилю. При отсутствии профиля в средней части
откоса, необходимо установить дополнительный кронштейн с
отрезком профиля, и осуществлять крепление откоса к нему.

Откосы могут крепиться к оконной раме самонарезающими
винтами диаметром 3-4 мм с герметизацией стыка. Отлив должен
заводиться под нижний профиль оконного блока, стык
загерметизирован.
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Крепления элементов противопожарного короба только к
оконным блокам не допускается.

Плиты утеплителя, устанавливаемые на наружной стене здания,
должны по контуру проемов вплотную примыкать своими торцами к
внутренней поверхности стальных панелей облицовки верхних и
боковых откосов проемов.

10.2 Отливы парапета и примыкания к цоколю.
Отливы парапета и примыкания к цоколю служат для

предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь навесной
фасадной системы.
Эти элементы выполняются из стального листа толщиной не менее
0,55 мм из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ
Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и
лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012,
нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных
участков покрытия на монтаже.

Отливы должны обеспечивать зазор между ними и элементами
навесной фасадной системы не менее 40мм. Отливы крепятся к
основанию и направляющим профилям навесной фасадной системы
кронштейнами индивидуального изготовления с шагом не более
0,6м. Для крепления к основанию используются фасадные дюбели,
размеры которых выбираются в соответствии с проектом.

10.3 Примыкания к витражам и другим системам утепления,
открытые торцы

В местах примыкания к витражам и другим системам утепления,
со стороны открытых торцов, должны устанавливаться
противопожарные отсечки (вертикальные или горизонтальные).

Отсечка представляет собой стальной лист толщиной не менее
0,55мм, перекрывающий навесную фасадную систему по всей ее
толщине, а так же сопрягаемую систему утепления на всю ее
толщину (если она имеет толщину большую ,чем монтируемая
навесная фасадная система).

Для обеспечения вентиляции в горизонтальных отсечках могут
предусматриваются отверстия диаметром 5-6 мм, с расстоянием
между ними 10-15 мм.
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Отсечка должна изготавливаться из холоднокатаного
горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ
14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II,
III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с
восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.

3.... ДДооппооооллннииттееллллььнныыыыее ууууккааззззаанниияяяя..

Для безопасной эксплуатации навесной фасадной сис емы
должны быть выполнены следующие условия:

- расстояния между соседними оконным про мами в с ету по
высоте должно составлять не менее 1,2 м.

- над выходами из здания должны быть сооружены защитные
навесы (козырьки) из негорючих м териалов с вылетом от фасада
не менее 1,2 м при высоте 15 м и н мен е 2 м при высоте более 15
м. Ширина навесов должна ыт шире эв куационного выхода на 0,5
м в каждую сторону.

- над открытым выносны и балконами, над которыми
отсутствуют вышера положенные балконы, следует выполнить
защитные навесы (козыр ки) из негорючих материалов на всю
ширину и лину соответствующего балкона.

при нал чии в здании мест примыкания кровли к вышележащей
нав сной фаса ной системе, примыкающие к ней участки кровли
должны быть выполнены по всей длине сопряжения как
«эксп уатируемая» кровля по СП 17.13330.2011 на ширину не менее 3
м.
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

1. Кронштейны

Вариант А
(применяется в сочетании с Г и Т-образными направляющими)

1

2

3

Вариант В
(применяется сочетании с Г и Т-образными направляющими)

Вариант Б
(применяется в сочетании с Г и Т-образным напр ляющи )

4

КК TxAxBхС *

ККУ TxA *

КУ T

УК Т *

Кронштейн крепежный

Кронштейн крепежный
усиленный

Кронштейн крепежный
усиленный

Удлинитель кронштейна

ТУ 4834-001-68287616-2013

Т 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

4. ССпеццификкациия пприменяеммых иизделлий и мматерриаллов
Ин

в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 23

AL-F
AS.RU



№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

Вариант Г
(применяется в сочетании с С и Су-образными направляющими)

5 ККП TxAxBxC * Кронштейн
П-образный

ТУ 4834-001-68287616-2013 ООО «Завод Стройпром»

* - здась и далее: T, A, B, C - основные типоразмеры элементов (см.
сортаменты). Конкретные значения устанавливаются проектом.
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

2. Направляющие профили

2.1 Вертикальная система направляющих профилей

Вариант А
(применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)

6

Вариант Б
(применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)

7

Вариант В
(применяется в сочетании с П-образными кронштейнами)

8

Вариант Г
(применяется в сочетании с П-образными кронштейнами)

9

ПГ TxAxB*

ПТ TxAxB*

ПС TxAxB *

ПСу TxAxB *

Профиль Г-образный

Профиль Т-образный

Профиль С-образный

Профиль Су-образный

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 25

AL-F
AS.RU



22.2 Профили вертикальные

14

15

ПОВ TxAxBxC*

ППВ TxAхBxC*

Профиль основной
вертикальный

Профиль
промежуточный
вертикальный

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

2.2.1 Профили горизонтальные

2.2 Перекрестная система направляющих профилей

Вариант А
(применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)

10

Вариант Б
(применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)

11

Вари т В
(применяется в сочетании П-образными кронштейнами)

12

Вариант Г
(приме ется сочетании с П-образными кронштейнами)

13

ПГ TxAxB*

ПТ TxAxB*

ПС TxAxB *

Су Tx B *

Профиль Г-образный

Профиль Т-образный

Профиль С-образный

офиль Су-образный

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 01-6828 2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ТУ 4834-001-68287616-2013

ООО «Завод Стройпром»

ООО Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»

ООО «Завод Стройпром»
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

3. Теплоизоляция и ветрогидрозащита

Вариант А (однослойная теплоизоляция)

3.1 Утеплитель стен

16

PAROC марок
Linio 10, Linio 15,
Linio 20, Linio 80

KNAUF марок
MPN, FRE75, FKD,

FKD S, FKL

Теплит-В,
Теплит-С,

Теплит-Сэндвич-С,
Теплит-Сэндвич-К

ПТЭ 75, ПТЭ100,
ПТЭ 125, ПТЭ 150,
ПТЭ 175, ПТЭ 200

ЭКОВЕР марок
ВЕНТ ФАСАД 70,
ВЕНТ ФАСАД 80,
ВЕНТ ФАСАД 90,
ФАСАД-ДЕКОР,
ФАСАД-ДЕКОР

ОПТИМА,
ФАСАД-ДЕКОР

ЛАМЕЛЬ

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4416-14

ТС-3386-11

ТС 4429-14

ТС 4428-14

ТС 4402-14

UAB PAROC, Фирма
(Литва). Savanori
av., 124, 03153,
Vilnius, Lithuania

KNAUF Insulation
s.r.o. (Словакия),
Zeleznicny rad 24,
968 14 Nova Bana,
Slovenska republika

Фирма Энергозащита
филиал Назаровский
завод теплоизоляци
онных изделий и
конструкций, ОАО,

Россия, 662200, Красно
ярский край,

г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7

Фирма Энергозащита
филиал Назаровский
завод теплоизоляци
онных изделий и
конструкций, ОАО,
Россия, 662200,

Красноярский край,
г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7

Ураласбест, ОАО,
Россия, 624261,

Свердловская обл., г.
Асбест, ул.

Уральская, д. 66
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

16

EURO-ВЕНТ,
EURO-ВЕНТ В,
EURO-ФАСАД

VATTARUS ФАСАД,
VATTARUS ВЕНТ,

VATTARUS
МОНОЛИТ

Плиты ISOPROF
Блок, ISOPROF
Вент, ISOPROF

ИЗОРУС ВЕНТИ-95,
ИЗОРУС ВЕНТИ-105,

ИЗОРУС
ФАСАД-145,
ИЗОРУС

ФАСАД-155

PAROC серий Linio,
COS

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4016-13

ТС 3769-13

ТС 4275-14

ТС 4421-14

ТС 4418-14

ТИЗОЛ, ОАО, Россия,
624223, Свердловская
обл., г.Нижняя Тура,
ул.Малышева, 59

Теплант, ОАО, Россия,
443004, г.Самара,
ул.Заводская, д.5

Стройволокно, ООО,
Россия, 650001,
г.Кемерово, ул.
Кировская, 7

Стальинвест, ЗАО,
Россия, 142000,

Московская обл., г.
Домодедово, ул.
Промышленная, 13

ПАРОК, ООО, Россия,
171277, Тверская обл.,
Конаковский р-н, пгт

Изоплит
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

16

IZOVOL марок В, Ф,
IZOBEL марки Л-25

ЛАЙНРОК ЛАЙТ
ЭФФЕКТ

ИЗОВЕР СТАНДАРТ,
ИЗОВЕР ВЕНТИ,

ИЗОВЕР ПЛАСТЭР,
ИЗОВЕР ФАСАД

БЕЛТЕП марок
ВЕНТ 25, ФАСАД,
ФАСАД Т, ФАСАД
12, ФАСАД 15

ИЗБА ВЕНТИ-80,
ИЗБА ФАСАД-135,
ИЗБА ФАСАД-150

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4537-15

ТС 4087-13

ТС 4263-14

ТС 3779-13

ТС 4224-14

Завод
нестандартного
оборудования и

металлоизделий, ЗАО,
Россия, 308013, г.

Белгород, ул. Рабочая,
6

Завод Минплита, ЗАО,
Россия, 454930,
Челябинская обл.,

Сосновский район, д.
Таловка,

промплощадка ЗАО
Завод Минплита

Завод Минплита, ЗАО,
Россия, 454930,
Челябинская обл.,

Сосновский район, д.
Таловка,

промплощадка ЗАО
Завод Минплита

Гомельстройматериалы,
ОАО, Республика
Беларусь, 246010,

г.Гомель,
ул.Могилевская, 14

Богдановичский завод
минерало-ватных
плит, ООО, Россия,

623532, Свердловская
обл., г. Богданович, ул.
Степана Разина, 60а
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№
пп. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

Вариант Б (двухслойная теплоизоляция)

Внутренний слой теплоизоляции

17

Теплит-3К

ПТЭ 40, ПТЭ 50

ЭКОВЕР марок
ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ,
ЛАЙТ 30, ЛАЙТ 35,

ЛАЙТ 45,
СТАНДАРТ 50,
СТАНДАРТ 60,
ЭКОФАСАД

E RO-В

Плиты ISOPROF
Лайт

PAROC серий WAS,
eXtra

Плита из
минеральной

(каменной) аты на
синт ическом
связу щ

плотностью менее
80 г/м

ТС 4429-14

ТС 428-1

ТС 4402-14

ТС 4016-13

ТС 4275-14

ТС 4418-14

Фирма Энергозащита
филиал Назаровский
завод теплоизоляци
онных изделий и
конструкций, ОАО,
Россия, 662200,

Красноярский край,
г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7
Фирма Энергозащита
илиал Назаровский

з од теплоизоляци
ных изделий и
нструкций, ОАО,
Россия, 662200,

Красноярский край,
г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7

Ураласбест, ОАО,
Россия, 624261,

Свердловская обл., г.
Асбест, ул.

Уральская, д. 66

ТИЗОЛ, ОАО, Россия,
624223, Свердловская
обл., г.Нижняя Тура,
ул.Малышева, 59

Стройволокно, ООО,
Россия, 650001,
г.Кемерово, ул.
Кировская, 7

ПАРОК, ООО, Россия,
171277, Тверская обл.,
Конаковский р-н, пгт

Изоплит
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в.
№
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дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 30

AL-F
AS.RU



№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

17

IZOVOL марок Л-35,
Ст

ИЗОВЕР ЛАЙТ

БЕЛТЕП марок
ЛАЙТ ЭКСТРА,

ЛАЙТ, УНИВЕРСАЛ,
ВЕНТ 50

ИЗБА ЛАЙТ-40,
ИЗБА

СТАНДАРТ-50

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью менее
80 кг/м

3

ТС 4537-15

ТС 4263-14

ТС 3779-13

ТС 4224-14

Завод
нестандартного
оборудования и

металлоизделий, ЗАО,
Россия, 308013, г.

Белгород, ул. Рабочая,
6

Завод Минплита, ЗАО,
Россия, 454930,
Челябинская обл.,

Сосновский район, д.
Таловка,

промплощадка ЗАО
Завод Минплита

Гомельстройматериалы,
ОАО, Республика
Беларусь, 246010,

г.Гомель,
ул.Могилевская, 14

Богдановичский завод
минерало-ватных
плит, ООО, Россия,

623532, Свердловская
обл., г. Богданович, ул.
Степана Разина, 60а
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в.
№
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.
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

Наружный слой теплоизоляции

18

PAROC марок
Linio 10, Linio 15,
Linio 20, Linio 80

KNAUF марок
MPN, FRE75, FKD,

FKD S, FKL

Теплит-В,
Теплит-С,

Теплит-Сэндвич-С,
Теплит-Сэндвич-К

ПТЭ 75, ПТЭ100,
ПТЭ 125, ПТЭ 150,
ПТЭ 175, ПТЭ 200

ЭКОВЕР марок
ВЕНТ ФАСАД 70,
ВЕНТ ФАСАД 80,
ВЕНТ ФАСАД 90,
ФАСАД-ДЕКОР,
ФАСАД-ДЕКОР

ОПТИМА,
ФАСАД-ДЕКОР

ЛАМЕЛЬ

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4416-14

ТС-3386-11

ТС 4429-14

ТС 4428-14

ТС 4402-14

UAB PAROC, Фирма
(Литва). Savanori
av., 124, 03153,
Vilnius, Lithuania

KNAUF Insulation
s.r.o. (Словакия),
Zeleznicny rad 24,
968 14 Nova Bana,
Slovenska republika

Фирма Энергозащита
филиал Назаровский
завод теплоизоляци
онных изделий и
конструкций, ОАО,

Россия, 662200, Красно
ярский край,

г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7

Фирма Энергозащита
филиал Назаровский
завод теплоизоляци
онных изделий и
конструкций, ОАО,
Россия, 662200,

Красноярский край,
г. Назарово, Промы
шленный узел, вл.№7

Ураласбест, ОАО,
Россия, 624261,

Свердловская обл., г.
Асбест, ул.

Уральская, д. 66
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п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

18

EURO-ВЕНТ,
EURO-ВЕНТ В,
EURO-ФАСАД

VATTARUS ФАСАД,
VATTARUS ВЕНТ,

VATTARUS
МОНОЛИТ

Плиты ISOPROF
Блок, ISOPROF
Вент, ISOPROF

ИЗОРУС ВЕНТИ-95,
ИЗОРУС ВЕНТИ-105,

ИЗОРУС
ФАСАД-145,
ИЗОРУС

ФАСАД-155

PAROC серий Linio,
COS

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4016-13

ТС 3769-13

ТС 4275-14

ТС 4421-14

ТС 4418-14

ТИЗОЛ, ОАО, Россия,
624223, Свердловская
обл., г.Нижняя Тура,
ул.Малышева, 59

Теплант, ОАО, Россия,
443004, г.Самара,
ул.Заводская, д.5

Стройволокно, ООО,
Россия, 650001,
г.Кемерово, ул.
Кировская, 7

Стальинвест, ЗАО,
Россия, 142000,

Московская обл., г.
Домодедово, ул.
Промышленная, 13

ПАРОК, ООО, Россия,
171277, Тверская обл.,
Конаковский р-н, пгт

Изоплит
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

18

IZOVOL марок В, Ф,
IZOBEL марки Л-25

ЛАЙНРОК ЛАЙТ
ЭФФЕКТ

ИЗОВЕР СТАНДАРТ,
ИЗОВЕР ВЕНТИ,

ИЗОВЕР ПЛАСТЭР,
ИЗОВЕР ФАСАД

БЕЛТЕП марок
ВЕНТ 25, ФАСАД,
ФАСАД Т, ФАСАД
12, ФАСАД 15

ИЗБА ВЕНТИ-80,
ИЗБА ФАСАД-135,
ИЗБА ФАСАД-150

Плита из
минеральной

(каменной) ваты на
синтетическом
связующем

плотностью более
80 кг/м

3

ТС 4537-15

ТС 4087-13

ТС 4263-14

ТС 3779-13

ТС 4224-14

Завод
нестандартного
оборудования и

металлоизделий, ЗАО,
Россия, 308013, г.

Белгород, ул. Рабочая,
6

Завод Минплита, ЗАО,
Россия, 454930,
Челябинская обл.,

Сосновский район, д.
Таловка,

промплощадка ЗАО
Завод Минплита

Завод Минплита, ЗАО,
Россия, 454930,
Челябинская обл.,

Сосновский район, д.
Таловка,

промплощадка ЗАО
Завод Минплита

Гомельстройматериалы,
ОАО, Республика
Беларусь, 246010,

г.Гомель,
ул.Могилевская, 14

Богдановичский завод
минерало-ватных
плит, ООО, Россия,

623532, Свердловская
обл., г. Богданович, ул.
Степана Разина, 60а
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3.3 Ветр дрозащита
(необ димость у т овки определяется проектом)

21

TYVEK SOFT
(1560B),
TYVEK

HOUSWRAP
(1060B

TYVEK SOL
(2480B)

ЕНД

Пленка
рогидрозащитная

ТС 4555-15

ТС 3652-12

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.a.r.l.
(Люксембург) rue
General Patton,
Contem, L-2984,
Luxembourg

ООО "Парагон"
Россия, 191144,

г.Санкт-Петербург,
ул.Моисеенко, д.10

№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

3.2 Теплоизоляция крепежных кронштейнов
(необходимость установки определяется проектом)

19

Вариант А

20

Вариант Б

ПП

ПИ

Прокладка
паронитовая

Прокладка
изолоновая

ГОСТ 481-80

ТУ 2244 7-00203476

Т 4-023-0 476-2002,

ТУ 22 020-00203476-2004

и др. НД

Российские производители

Российские производители
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

4. Облицовка

Вариант А

22

UMT-Bond

AluKont

ALUBOND U.S.A
FR B1

REYNO ON
FR и

RE NOBOND
55PE

ALUCOBOND

Кассета из
алюминиевых
композитных
матери ов:
ря вая,

для внеш го гла
и для внутр ннего

угла

ТС 4014-13

С 44 15

ТС 4302-14

ТС 3739-12

ТС 3750-13

United Metaltek
(hangzhou) Co., LTD
(Китай) 16 Jiagi
Road, Xianlin

Industrial Zone,
Hangzhou, China

N gbo Jay & Min
I ustry Co., Ltd.
итай) Room 1212,

West Town, Kemao
Center No 100,
Xiangyun Road,
Ningbo Hi- Tech
Park, China

Alubond Europe
do.o. (Сербия)

Nemanjina № 130,
26320 Ваnatski
Karlovac, Serbia

Alcoa Architectural
Products

(Франция), 1, rue
du Ballon, F-68500
Merxheim, France

3A Composites
GmbH (Германия),
Alusinger-Platz 1,
D-78224 Singen,

Germany
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

22

SIBALUX РФ

ALTEC

НЕОПАН S

НЕОПАН

Алюком А2

Алюком FR

Кассета из
алюминиевых
композитных
материалов:
рядовая,

для внешнего угла
и для внутреннего

угла

ТС 3982-13

ТС 4249-14

ТС 4399-14

ТС 4171-14

ТС 3881-13

ТС 3796-13

Сибалюкс Ресурс,
ООО, Россия,
630001, г.

Новосибирск, ул.
Жуковского, д.102

Сервис Трейд, ООО,
Россия, 123022,

г.Москва,
ул.Заморенова,

д.40, пом.III, ком.14

Самарский завод
композитных

материалов, ООО,
Россия, 446200,
Самарская обл.

г.Новокуйбышевск,
ул.Промышленная,

19-А, стр.2

Самарский завод
композитных

материалов, ООО,
Россия, 446200,
Самарская обл.

г.Новокуйбышевск,
ул.Промышленная,

19-А, стр.2

Прокатный завод
Алюком, ООО,

Россия, 662971,
Красноярский край,
г.Железногорск,
ул.Ленина, 77ж

Прокатный завод
Алюком, ООО,

Россия, 662971,
Красноярский край,
г.Железногорск,
ул.Ленина, 77ж

Ин
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

22

Алюком (Г1)

Алюком ST

GOLDSTAR А2

СУТЕК

Ал инстрой
Go star S1,
Алюминстрой
Goldstar FR,
Алюминстрой
Goldstar FR1

РусКом ПБ
4-0,4 мм

Кассета из
алюминиевых
композитных
материалов:
рядовая

для внешн о угла
и для треннего

уг а

ТС 3634-12

ТС 4473-15

ТС 237-14

ТС-3306-11

ТС 4238-14

ТС 3829-13

Прокатный завод
Алюком, ООО,

Россия, 662971,
Красноярский край,
г.Железногорск,
ул.Ленина, 77ж

Прокатный завод
Алюком, ООО,

Россия, 662971,
Красноярский край,
г.Железногорск,
л.Ленина, 77ж

ООО КомпозитПром
Россия, 142100,
Московская обл.,

г.Подольск,
ул.Комсомольская,

д.1, пом.10

Машиностроитель
ный завод,ООО,
Россия, 155331,
Ивановская обл.,

гВичуга,
ул.Литейная, д.1

Компания Goldstar
Building Materials
Co.Ltd (Китай)
SouthRoad, Yong

Feng №2, Industrial
Area; Foshan city,
Guangdong/528308,

China

Гросстек, ООО,
Россия, 143360,
Московская
область,

Наро-Фоминский
район, г.Апрелевка,
ул.Августовская,

д.1
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№
п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

22

23

РусКом 4-0,4
мм

GROSSBOND FR

BILDEX BDX (F)
BILDEX BDX

(Fmax)

ALCOTEK,
ALCOTEK FR,

ALCOTEK FR plus

Уголок
крепежный,

соединительный
уголок,
угловая
накладная

соединительная
планка

Кассета из
алюминиевых
композитных
материалов:
рядовая,

для внешнего угла
и для внутреннего

угла

Уголок крепежный,
соединительный
уголок, угловая

накладная
соединительная
планка и др.
элементы для

сборки кассет из
оцинкованной стали
с лакокрасочным

покрытием
(требования к
материалу и

покрытию - см.
раздел 2)

ТС 3567-12

ТС 4470-15

ТС 3785-13

ТС 3632-12

ТУ производителя

Гросстек, ООО,
Россия, 143360,
Московская
область,

Наро-Фоминский
район, г.Апрелевка,
ул.Августовская,

д.1

Гросстек, ООО,
Россия, 143360,
Московская обл.,
Наро-Фоминский
р-н, г.Апрелевка,
ул.Августовская,

д.1

Билдэкс, ООО,
Россия, 155523,
Ивановская обл.,
г.Фурманов,
ул.Демьяна
Бедного, д.71

Алкотек, ООО,
Россия, 248017,
г.Калуга, ул.
Азаровская, 2

Российские
производители
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п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

5. Крепежные элементы

5.1. Крепежные элементы для крепления кронштейнов к стене

24

SORMAT S-UF,
S-UP и S-FP

Mungo MB (MBK),
MBR (MBRK),

MBK-X, MBR-X
(MBRK-X)

Hilti HRD и HRV

EJOT SDF, SDP,
SDK U, NK U

ЕВРОПАРТНЕР
типа KAT

GRAVIT D B
DF-R, DF-K

DF-G

РосД бель типа
RD и RDF

Termoclip
(Стена V1,
Стена V2,
Стена V2E,
Стена W1,
Стена W2,
Стена W2E,
Стена N, SMI
8.0/PFS 5.0

Анкерный бель,
рамн дюбель

ТС 3529-12

ТС 4449-15

ТС 43 8-14

ТС 4342-14

ТС 4400-14

ТС 4190-14

ТС 4316-14

ТС 4040-13

SORMAT Oy, Фирма
(Финляндия),

Haryutie, 5. 21290
Rusko
Mungo

Befestigungstechnik
AG (Швейцария)
Bornfeldstasse 2,
CH-4603, Olten,
Switzerland

HILTI
(Лихтенштейн)

Hilti,
F dkircherstrasse

0, FL - 9494
S aan, Principality
of Liechtenstein

EJOT Holding GmbH
& CoKG, Фирма
(Германия) Im
Herrengarten 1,
D-57319 Bad
Berleburg

ЕВРОПАРТНЕР, ООО,
Россия, 192289,
Санкт-Петербург,
Гаражный проезд,

д.1.
ЕВРОПАРТНЕР, ООО,
Россия, 192289,
Санкт-Петербург,
Гаражный проезд,

д.1
Бутюгов А.А, ИП,
Россия, 603032,
г.Нижний Новгород,
ул.Баумана, д.64,
кор.1, кв.1, к.1

ПК-Термоснаб,
ООО, Россия,

117186, гМосква,
Севастопольский

пр-т, д.35
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5.2. Крепежные элементы для крепления теплоизоляции к стене

25

Mungo MIDS,
MIDSr+B4

Mungo MDD-S

DTM-N, DTM-UZ

Hilti X-IE, X-FV

Hilti IZ

Hilti типа IZ-S

Дюбели
тарельчатые

ТС 4094-14

ТС 3400-11

ТС 4292-14

ТС 3921-13

ТС-3337-11

ТС 4369-14

Mungo
Befestigungstechnik
AG (Швейцария)
Bornfeldstasse 2,
CH-4603, Olten,
Switzerland

Mungo
Befestigungstechnik
AG (Швейцария)
Bornfeldstasse 2,
CH-4603, Olten,
Switzerland

Kрепмастер, ООО,
Республика

Беларусь, 220104,
г. Минск, ул. М.

Лынькова, 17-3 т.э.

HILTI
(Лихтенштейн),

Hilti,
Feldkircherstrasse
100, FL - 9494

Schaan, Principality
of Liechtenstein

HILTI
(Лихтенштейн),

Hilti,
Feldkircherstrasse
100, FL - 9494

Schaan, Principality
of Liechtenstein

HILTI
(Лихтенштейн),

Hilti,
Feldkircherstrasse
100, FL - 9494

Schaan, Principality
of Liechtenstein
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FISCHER типа
Termoz PN8,
Termofix PN8,
Termoz CN8

EJOT
ejotherm STR U,
ejotherm NT U,
TID, SDM-T, SPM,

IDK, SBH,
ejotherm STR H,
ejotherm NTK U

EJOT TID-T-L,
TID-T-LS

TERMOSIT

Стена-1MH,
Стена-1MT,
Стена-1 S
Стена-1РН
ена-2MH,

тен 2MT,
тена- H

на-3,
С ена-4,

Стена-5, Стена
ISOL MS

РАЙСТОКС

Дюбели
тарельчатые

ТС 4184-14

ТС 3154-10

ТС 4213-14

ТС 4247-14

ТС 4137-14

ТС 3985-13

Fischerwerke GmbH
& Co. KG
(Германия),

Weinhalde 14-18,
D-72178

Waldachtal,
Germany

EJOT Holding GmbH
& CoKG, Фирма, Im
Herrengarten 1,
D-57319 Bad
Berleburg

Ко пания Ассоль,
ОО, Россия,

9610, Липецкая
область, г.
Лебедянь, ул.
Свердлова, 67

Термозит, ООО,
Россия, 143983,

М.О.,
г.Железнодорожный,
ул. Керамическая,

д.2,

ПК-Термоснаб,
ООО, Россия,

117186, гМосква,
Севастопольский

пр-т, д.35

Райс-Токс, ООО,
Россия, 142101,
Московская обл.,

г.Подольск,
Гаражный проезд,

д.26
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OMAX OM-10

НОВПЛАСТ ИЗО,
ИЗМ, ИЗТ

KOELNER KI

Тарельчатые
дюбели

ИНСЕПТ KI-10N

ГАЛЕН
типа А и Б

Bau-fix TD

Дюбели
тарельчатые

ТС 4264-14

ТС 4360-14

ТС 3930-13

ТС 4186-14

ТС 4115-14

ТС 3650-12

ТС 4293-14

ОМАКС Групп, ООО,
Россия, 142000,

Московская обл., г.
Домодедово, ул.
Логистическая,

д.1/11

НовПласт+, ЗАО,
Россия, 305018, г.
Курск, Льговский
поворот проезд, 5Г

Коэльнер Трейдинг
КЛД, ООО, Россия,

236009, г.
Калининград, 4-я
Большая окружная

д. № 1«а»

ИП Бутюгов А.А
Россия, 603032,
г.Нижний Новгород,
ул.Баумана, д.64,
кор.1, кв.1, к.1

Инсепт, ООО,
Россия, 121471, г.

Москва, ул.
Рябиновая, д. 38Б,

стр. 3

Гален, ООО, Россия,
428008,

Чувашская
республика,
г.Чебоксары,

ул.Комбинатская,
д.4

БАУ-ФИКС, ООО,
Россия, 188640,
Ленинградская

обл., Всеволожский
р-н, г.Всеволожск,
Коммунально-склад
ская зона, квартал

4, литер А
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п.п. Обозначение Наименование Эскиз НД или ТС Производитель

5.3. Крепежные элементы для соединения элементов навесной фасадной системы

Вариант А

28

KLAUE со
стандартным и

широким
бортиком типа
A2/A2, A2/УС,

УС/УС

RVT со
стандартным и

широким
бортиком типа

A2/A2
HARPOON со

стандартным и
широким
бортиком

типов: УС/УС,
A2/A2

ELNAR со
стандартным и

широким
бортиком типа
УС/УС, А2/А2

Заклепки
вытяжные со
стандартным и

потайным
бортиком

типов: УС/УС,
A2/A2

TRITON со
стандартным и

широким
бортиком типов
УС/УС, A2/A2

FASTY со
стандартным и

широким
бортиком типов
A2/A2, УС/УС
Fix Master со
стандартным и

широким
бортиком

типов: A2/A2,
УС/УС

Заклепки
вытяжные

ТС 4089-13

ТС 4117-14

ТС 3880-13

ТС 4240-14

ТС 3870-13

ТС 4540-15

ТС 4345-14

ТС 4218-14

SRС METAL
(SHANGHAI) Co., LTD

(Китай) #16,
Rongle Road (E)

Songjiang Industrial
Zone, Shanghai

201600
SRC Metal

(Shanghai) Co.,Ltd.
(Китай) №16,
Rongle Road (E)

Songjiang Industrial
Zone, Shanghai

201600

Shanghai FeiKeSi
Maoding Co., Ltd
(Китай), № 1151,
Lian Xi Road,
Shanghai, China

Shanghai Fast-Fix
Rivet Corp (Китай).
Shanghai, China
No.1151, Lian Xi
Road, Shanghai,
P.R.China 201204

Shanghai Delon
Special Rivet

Manufacture Co.,Ltd
(Китай), 7301,
Shanghai, China

Shanghai Linge
Stainless Steel
Rivet Co., Ltd

(Китай) No.320,
Luodong Road,

Shanghai

S.B.Comp. spol. s.r.o.,
Фирма (Чешская
Республика) 627
00 Brno - Slatina,

Drazni 5

Ferrometal Oy
(Финляндия)

Karhutie 9, 01900
Nurmijarvi
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29

28

Вариант Б

Harpoon
HD, HP, HP2,
HKR, SB, SN,

HGP, HT, HB, HF

BRALO со
стандартным и

широким
бортиком типа
УС/УС, А2/А2,

А4/А4
elementa ERV со
стандартным и

широким
бортиком

типов: A2/A2,
А4/А4

Harpoon
HR, HE3, HE4,

HE5, HW5, HSP,
HSP3, HSP14,

HSP25, HSP5, HC

Hilti S-MD, S-CD,
S-MS, S-MP

G NNEBO

EJOT JT, JA, JZ

В ты
самонар аю е

ТС 387 13

ТС 3580-12

ТС 4324-14

ТС 3878-13

ТС 4398-14

ТС 4452-15

ТС 4203-14

Virtuoso
corporation

(Та вань) P. O. Box
2 72, Tai-Сhung

Taiwan, R.O.C.

Bralo, S.A., Фирма
(Испания), Milanos,

12. Pol.Ind. La
Estacion, 28320
PINTO (Madrid)

ESPANA
Anzi Sinolink

Europe
(Нидерланды)
Americalaan 55

6199 AE Maastricht
Airport The
Netherlands

Virtuoso
corporation

(Тайвань) P. O. Box
27-72, Tai-Сhung

Taiwan, R.O.C.

HILTI
(Лихтенштейн)

Hilti,
Feldkircherstrasse
100, FL - 9494

Schaan, Principality
of Liechtenstein

GBO Fastening
Systems SP. z o.o.
(Польша) Al. Jana
Pavla II 1 81-345,
Gdynia, Polska

EJOT Holding GmbH
& CoKG, Фирма

(Германия) D-57319
Bad Berleburg

Примечание:
В навесной фасадной системе "Силма-КМ" могут применяться изделия и материалы других

производителей со схожими техническими характристиками. Декоративные планки для заполнения
швов между облицовочными плитами могут иметь другую форму и размеры.
При этом минераловатный утеплитель, гидроветрозащитная пленка, кассеты из алюминиевых
композитных материалов, анкерные дюбели, рамные дюбели, тарельчатые дюбели, заклепки и
самонерезные винты должны иметь действующее техническое свидетельство, разрешающее их
применение в навесных фасадных системах.
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5. Сортамееннтт основных ээллееменнттов
ннааввеесснноойй ффаассаадднноойй ссссииссттееммыы

Нумерация элементов в данном разделе соответствует нумерации
пунктов в ведомости применяемых изделий и материалов.

1. Кронштейн крепежный
КК ТхАхВхС
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Обозначение Размер Т
мм

Размер A,
мм

Площадь
поперечного
сечения
А, мм

2

Центральный
момент
инерции
Jx, мм

4

Центральный
момент
инерции
Jy, мм

4

Момент
сопротивления
сечения
W

min
x , мм

3

Момент
сопротивления
сечения
W

min
y , мм

3

ККУ 1,2хА 1,2 90-350 116 413 79110 96,7 1758

ККУ 2хА 2 90-350 193 725 131821 154,3 2929

Сортамент кронштейнов крепежных усиленных
ККУ ТхА

Размер А кронштенов может принимать значения в указанном в
таблице диапазоне с шагом 10 мм
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Обозначение Размер Т
мм

Площадь
поперечного
сечения
А, мм

2
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момент
инерции
Jx, мм

4
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инерции
Jy, мм

4

Момент
сопротивления
сечения
W

min
x , мм

3

Момент
сопротивления
сечения
W

min
y , мм

3

УК 1,2 1,2 177 2800 212000 210 4200

УК 2 2 287 5700 335000 390 6690

Сортамент удлинителей кронштейна УК Т
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16. Фасадная кассета рядовая
(возможный вариант)
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Примечание:
Допускается использование кассет других конструкций и способов крепления при соблюдении
требований к применяемым материалам (см. раздел 2) и контруктивных требований к элементам
крепления кассеты. Крепления кассеты к направляющим должны создавать вертикальный шов
такой ширины между панелями, который будет полностью перекрываться профилем направлющей
(ширина шва должна быть меньше ширины профиля). Горизонтальный шов между панелями после их
монтажа так же должен быть полностью закрыт отгибом панели, либо каким-либо другим способом.

Соединительный уголок

Крепежный уголок

Заклепки из коррозионно-
стойкой стали Ç4

Ç4,8
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Развертка кассеты рядовоый
(возможный вариант)
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17. Фасадная кассета внешнего угла
(возможный вариант)
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Примечание:
Допускается использование кассет других конструкций и способов крепления при соблюдении
требований к применяемым материалам (см. раздел 2) и контруктивных требований к элементам
крепления кассеты. Крепления кассеты к направляющим должны создавать вертикальный шов
такой ширины между панелями, который будет полностью перекрываться профилем направлющей
(ширина шва должна быть меньше ширины профиля). Горизонтальный шов между панелями после их
монтажа так же должен быть полностью закрыт отгибом панели, либо каким-либо другим способом.
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Развертка кассеты внешнего угла
(возможный вариант)
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18. Фасадная кассета внутреннего угла
(возможный вариант)
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Примечание:
Допускается использование кассет других конструкций и способов крепления при соблюдении
требований к применяемым материалам (см. раздел 2) и контруктивных требований к элементам
крепления кассеты. Крепления кассеты к направляющим должны создавать вертикальный шов
такой ширины между панелями, который будет полностью перекрываться профилем направлющей
(ширина шва должна быть меньше ширины профиля). Горизонтальный шов между панелями после их
монтажа так же должен быть полностью закрыт отгибом панели, либо каким-либо другим способом.
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Развертка кассеты внешнего угла
(возможный вариант)
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Фасад
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Схема установки кронштейнов
(перекрестная схема установки направляющих)
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Узел крепления кронштейна типа КК, ККУ
к основанию

1-1
Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Крепежный кронштейн типа КК или ККУ

Крепежный кронштейн типа КК или ККУ

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

50-350 с шагом 10 (кронштейн КК)
90-350 с шагом 10 (кронштейн ККУ)

Примечание:
1. В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинная полка кронштейна должна
лежать в вертикальной плоскости , с перекрестной схемой - в горизонтальной плоскости.
2. При применении кронштейнов в системе с перекрестной схемой установки направляющих,
в проекте необходимо указывать расчетное расположение длинной полки кронштейна - над осью
анкера или ниже ее. Для кронштейна типа КК ракомендуется распологать длинную полку ниже оси
анкера, для кронштейна типа ККУ - выше оси анкера (на чертеже показано расположение полки для
кронштейна типа КК).
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Узел крепления кронштейна типа ККУ
с удлинителем КУ к основанию

1-1 Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Основание (стена)Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Крепежный кронштейн
типа ККУ

Крепежный кронштейн типа ККУ

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

Удлинитель кронштейна типа УК

Удлинитель кронштейна типа УК

Заклепка или самонарезающий винт
с эластичной прокладкой

Заклепка или самонарезающий винт
с эластичной прокладкой (2 шт.)

200-460 с шагом 10

В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинная полка кронштейна должна
лежать в вертикальной плоскости , с перекрестной схемой - в горизонтальной плоскости.
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Узел крепления кронштейна типа ККП к основанию
1-1 Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Основание (стена)
Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Крепежный кронштейн типа ККП

Крепежный кронштейн типа ККП

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

50-250 с шагом 10

В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинные полки кронштейна должна
лежать в вертикальной плоскости , с перекрестной схемой - в горизонтальной плоскости.
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7.Навесная фасадная система без утепления стен.
Схема установки установки локальной противопожарной

теплоизоляции кронштейнов
Фасад

План

min 300

min 300
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n
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n
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00

min 300

min 300
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n
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min 300

min 300
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по
вы
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те

ме
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ма
ми

)

Теплоизоляция должна полностью закрывать опорную пяту кронштейна.
При использовании для крепления кронштейнов анкерных дюбелей со стальной обоймой
теплоизоляция кронштейнов согласно приведенной схеме не требуется.

Минераловатный утеплитель плотностью
не менее 80кг/м3 толщиной не менее 100мм
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8. Однослойннооее утеплениее стен.
Схема установки и крепления плит утеплителя

Фасад

План
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00

(м
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ян
ие
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вы
со
те
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жд
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На схеме кронштейны условно не показаны

Сдвижка вертикальных швов в соседних рядах - min 150

Минераловатный утеплитель
плотностью не менее 80кг/м3

2 2
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Лист
СИЛМА-КМ 91

AL-F
AS.RU



Торцевая часть плиты утеплителя

Тарельчатый дюбель

Основание (стена)

min
50

min 50

min
50

mi
n
50

Схема крепления рядовой плиты утелителя

Схема крепления плит утелителя на углах здания

Тарельчатый дюбель
(5 шт.) min 50

mi
n
50

mi
n
50 min 50

min 50

mi
n
50

mi
n
50

min 50

Плита утеплителя

Крепление рядовоых плит утелителя осуществляется не менее чем 5 тарельчатыми дюбелями
(по углам и в центре плиты). Для малоразмерных доборных плит утеплителя допускается уменьшение
числа дюбелей. Установка плит без крепления тарельчатыми дюбелями не допускается.

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 92

AL-F
AS.RU



9. ДДвухслойннооее утеплениее стен.
Схема крепления плит утеплителя внутреннего слоя

Контуры плит ераловатного утеплителя
внутреннего сло (плотностью до 80кг/м3)

Контуры плит минераловатного утеплителя
наружного слоя (плотностью выше 80кг/м3)

Тарельчатый дюбель
(не менее 2 шт. на плиту)

min 150

mi
n
15
0

Примечание:
1. Креп ен рядовоы пл утелителя внетреннего слоя осуществляется не менее чем 2
тарель атыми дюбелями (по верхним углам плиты).
Для мал раз рны доборных плит утеплителя допускается уменьшение числа дюбелей до одного.
Установк плит без крепления тарельчатыми дюбелями не допускается.

2. Плиты утеплителя внешнего слоя устанавливается со сдвижкой относительно плит наружного
слоя не менее чем на 150 мм. Совпадение швов плит утеплителя внутреннего и внешнего слоя не
допускается.

3. Схема установки плит внешнего слоя аналогична схеме установки плит утеплителя при
однослойном утеплении (см. лист 91).

4. По верхней и боковым сторонам контура всех оконных и дверных проемов во внутреннем слое
утеплителя должна устраиваться окантовка из плит минераловатного утеплителя плотностью
не менее 80 кг/м3 аналогично схеме, показанной на листе 90, с поправками: ширина окантовки
вдоль всех сторон должна быть не менее 150 мм, толщина должна быть равна толщине
внутреннего слоя утеплителя.

mi
n
50

min 50

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 93

AL-F
AS.RU



Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Ги
др
ов
ет

ро
за
щ
ит

на
я
пл
ен
ка

(п
о
пр
ое
кт

у)

Крепежный кронштейн

Утеплитель
(плотностью выше 80кг/м3)

толщина по
проекту

Та
ре
ль
ча
ты

й
дю
бе
ль

кр
еп
ле
ни
я

пл
ит

ут
еп
ли
те

ля

Гидроветрозащитная пленка (необходимость установки - согласно проекту) крепится тарельчатыми
дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания.
Полотно гидроветрозащитной пленки устанавливаются с нахлестом на соседнее не менее чем
на 200мм.

Узел крепления теплоизоляции к основанию
( однослойное утепление стен)

2-2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 94

AL-F
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Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Ги
др
ов
ет

ро
за
щ
ит

на
я
пл
ен
ка

(п
о
пр
ое
кт

у)

Крепежный кронштейн

Утеплитель внутреннего слоя
(плотностью до 80кг/м3)

Утеплитель наружного слоя
(плотностью выше 80кг/м3)

толщина по
проекту

толщина по
проекту, не менее 50 мм

Та
ре
ль
ча
ты

й
дю
бе
ль

кр
еп
ле
ни
я
пл
ит

ут
еп
ли
те

ля
вн
ут

ре
нн
ег
о
сл
оя

Та
ре
ль
ча
ты

й
дю
бе
ль

кр
еп
ле
ни
я
пл
ит

ут
еп
ли
те

ля
вн
еш

не
го

сл
оя

Гидроветрозащитная пленка (необходимость установки - согласно проекту) крепится тарельчатыми
дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания.
Полотно гидроветрозащитной пленки устанавливаются с нахлестом на соседнее не менее чем
на 100мм.

Узел крепления теплоизоляции к основанию
( двухслойное утепление стен)

2-2

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 95
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100. Прротииввопожарные ооттсееччккии.
Схема установки противопожарных отсечек.

(только для навесных фасадных систем
с горючей гидроветрозащитной пленкой)

Фасад

План

ma
x
15
00

0
(д
о
вы
со
ты

50
м)

mi
n
60

00
(н
а
вы

со
та

х
бо
ле
е
50

м)

Кр
он
шт

ей
ны 3

3

Противопожарные отсечки должны полностью перекрывть воздушный зазор, пересекая или вплотную
примыкая (прижимаясь) к гидроветрозащитной пленке. Для обеспечения вентиляции в них
предусматриваются отверстия диаметром 5-6 мм, с расстоянием между ними 10-15 мм.
Так же отсечки (вертикальные и горизонтальные) должны устанавливаться со стороны открытых
торцов системы и торцов, примыкающих к витражам и другим системам утепления.

Пр
от

ив
оп
ож

ар
ны

е
от

се
чк
и

(с
та

ль
но
й
ли
ст

то
лщ

ин
ой

не
ме
не
е
0,
55

мм
.

Тр
еб
ов
ан
ия

к
ма
те

ри
ал
у
-
см
.р
аз
де
л
2)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Отверстия в рассечке

правляющий профиль типа ПГ

Заклепки

10
-1
5

Ç5
-6

Крепежные угол и 2 шт.
(детал индивиду ного
изго в ия из ст ли
сечен ем 40 Требо ания
к мате иа - с раздел 2)

Крепежные уголки 2 шт.
(деталь индивидуального
изготовления из стали
сечением 40х1,2. Требования
к материалу - см. раздел 2)

Противопожарная отсечка (стальной лист толщиной
не менее 0,55 мм. Требования к материалу -

см. раздел 2)

Узел крепления крепления
противопожарной отсечки

(вертикальная схема установки направляющих профилей)

Направляющий профиль типа ПГ

Заклепки

3-3

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 97

AL-F
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Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь

ти
па

ПО
В

Го
ри
зо
нт

ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь
ти

по
в
ПГ
,П

Т,
ПС

ил
и
ПС

у

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Узел крепления крепления
противопожарной отсечки

(перекрестная схема установки направляющих профилей)

Ç5-6

10
-1
5

От
ве
рс
ти

я
в
ра
сс
еч
ке

Креп ный кро тейн
типов ККП, ККУ (c
у нителем или без него)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Заклепка для
крепления от чки

За
кл
еп
ка

дл
я

кр
еп
ле
ни
я
от

се
чк
и

Противопожарная отсечка (листовая сталь толщиной
не менее 0,55 мм. Требования к материалу - см. раздел 2)

Противопожарная отсечка (листовая
сталь толщиной не менее 0,55 мм.
Требования к материалу - см. раздел 2)

Вертикальный направляющий
профиль типа ПОВ

Заклепки для
крепления отсечки

За
кл
еп
ка

дл
я

кр
еп
ле
ни
я
от

се
чк
и

Вертикальный направляющий профиль типа ПОВ
3-3

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 98
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111. Установкаа нааправляющих профилейй.
Схема установки направляющих профилей

(вертикальная схема установки направляющих)

1 (102, 103, 104, 105, 106, 107)

Примечанияе
Температурный шов (разрыв) должен проходить по стыку облицовочных плит.

Фасад

План Угол здания

Кр
он
шт

ей
ны

ти
па

КК
,К

КУ
(с

уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)и

ли
КК

П

Цоколь

На
пр
ав
ля
ющ

ие
пр
оф

ил
и
ти

па
ПГ

,П
Т,

ПС
ил
и
ПС
у

шаг кронштейнов по проекту

Те
мп

ер
ат

ур
ны
й
шо

в
(р
аз
ры

в)
по

дл
ин
е
на
пр
ав
ля
ющ

их
пр
оф

ил
ей

(з
аз
ор

ме
жд

у
то

рц
ам

и
пр
оф

ил
ей

не
ме
не
е
10
мм

)

ma
x
60

00
( m
ax

ра
сс
то

ян
ие

до
те

мп
ер
ат

ур
но
го

шв
а
(р
аз
ры
ва
)и

ра
сс
то

ян
ие

ме
жд

у
ни
ми
)

До
по
лн
ит

ел
ьн
ый

пр
оф

ил
ь

дл
я
кр
еп
ле
ни
я
ве
рх
не
го

от
ко
са

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 99
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Схема установки направляющих профилей.
Горизонтальные направляющие.

(перекрестная схема установки направляющих)
Фасад

План

Кр
он
шт

ей
ны

ти
па

КК
,К

КУ
(с

уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)и

ли
КК

П

Цоколь

На
пр
ав
ля
ющ

ие
пр
оф

ил
и
ти

па
ПГ
,П

Т,
ПС

ил
и
ПС
у

ша
г
кр
он
шт

ей
но
в
по

пр
ое
кт

у

min 300

min 300

min 300

min 300

Зона установки дополнительных вертикальных направляющих
профилей (см. лист 101) на высотах более 5м. В этой
зоне при необходимости установить дополнительные
горизонтальные направляющие профили для их крепления

mi
n
65

0

mi
n
65
0

Те
мп
ер
ат

ур
ны

й
шо

в
(р
аз
ры

в)
по

дл
ин
е

на
пр
ав
ля
ющ

их
пр
оф

ил
ей

(з
аз
ор

ме
жд

у
то

рц
ам
и
пр
оф

ил
ей

не
ме

не
е
10
мм

)

max 6000
(max расстояние до температурного

шва (разрыва) и между ними)

1 (102, 103, 104, 105, 106, 107)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 100
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Схема установки направляющих профилей.
Вертикальные направляющие.

(перекрестная схема установки направляющих)
Фасад

План

Угол здания

На
пр
ав
ля
ющ

ие
пр
оф

ил
и
ти

па
ПО

В

Цоколь
Горизонтальные направляющие профили
типа ПГ, ПТ, ПС или ПСу

На
пр
ав
ля
ющ

ие
пр
оф

ил
и
ти

па
ПП

В

Те
мп
ер
ат

ур
ны

й
шо

в
(р
аз
ры
в)

по
дл
ин
е
на
пр
ав
ля
ющ

их
пр
оф

ил
ей

(з
аз
ор

ме
жд

у
то

рц
ам
и
пр
оф

ил
ей

не
ме

не
е
10
мм

)

ma
x
60

00
(m
ax

ра
сс
то

ян
ие

до
те

мп
ер
ат

ур
но
го

шв
а
(р
аз
ры

ва
)и

ме
жд

у
ни
ми
)

2 (108)

3 (109)

На
пр
ав
ля
ющ

ие
пр
оф

ил
и

ти
па

ПО
В

шаг кронштейнов по проекту

Те
мп
ер
ат

ур
ны

й
шо

в
(р
аз
ры
в)

Примечание - см. лист 99.

Дополнительный профиль
для крепления верхнего откоса

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 101

AL-F
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Направляющий профиль типа ПГ

Заклепки или
самонарезающие винты

1
99, 100

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0
.

Крепежны кронштейн ипа КК

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПГ к кронштейну типа КК (вариант 1)

Направляющий профиль типа ПГ

Заклепки или самонарезающие
винты с эластичной прокладкой

Крепежный кронштейн типа КК

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 102

AL-F
AS.RU



Направляющий профиль типа ПТ

1
99, 100

Заклепки или
самрнарезающие винты

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0

Крепежный кронштейн типа К

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПT к кронштейну типа КК (вариант 2)

Направляющий профиль типа ПТ

Крепежный кронштейн типа КК

Заклепки или самонарезающие
винты с эластичной прокладкой

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 103

AL-F
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Заклепки

1
99, 100

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0
.

Крепежный кронштейн типа КК

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПГ к кронштейну типа ККУ (вариант 3)

Направляющий профиль типа ПГ

Крепежный кронштейн типа ККУ

Заклепки или самонарезающие
винты с эластичной прокладкой

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 104
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Направляющий профиль типа ПТ

Заклепки

1
99, 100

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0
.

Крепежный кронштейн тип ККУ

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПТ к кронштейну типа ККУ (вариант 4)

Направляющий профиль типа ПТ

Крепежный кронштейн типа ККУ

Заклепки или самонарезающие
винты с эластичной прокладкой

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 105

AL-F
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Направляющий профиль типа ПС

Заклепки или
самонарезающие винты

1
99, 100

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0
.

Крепежный кронштейн типа ККП

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПС к кронштейну типа ККП (вариант 5)

Направляющий профиль типа ПС

Заклепки или
самонарезающие винты с эластичной прокладкой

Крепежный кронштейн типа ККП

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 106

AL-F
AS.RU



Направляющий профиль типа ПСу

Заклепки или
самонарезающие винты

1
99, 100

В системе с перекрестной схемой установки
направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90

0
.

Крепежный кронштейн типа ККП

Узел крепления крепления направляющего профиля
типа ПСу к кронштейну типа ККП (вариант 6)

Направляющий профиль типа ПСу

Заклепки или
самонарезающие винты с эластичной прокладкой

Крепежный кронштейн типа ККП

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Горизонтальный направляющий профиль
типов ПГ, ПТ, ПС или ПСу

Заклепки или
самонарезающие винты с эластичной прокладкой

ертикальный направляющий профиль
ипа ПОВ

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

2
101

Заклепки или
самонарезающие инты

Узел крепления вертикального направляющего
профиля типа ПОВ

(перекрестная схема установки направляющих)

Вертикальный направляющий профиль типа ПОВ

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та
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ам
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нв
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Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Горизонтальный направляющий профиль
типов ПГ, ПТ, ПС или ПСуЗаклепки или

самонарезающие винты
с эластичной прокладкой

В икальный направляющий профиль
ти а ППВ

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

3
101

Заклепки или
самонарезающие инты

Узел крепления вертикального направляющего
профиля типа ППВ

(перекрестная схема установки направляющих)

Вертикальный направляющий профиль типа ППВ

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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12. ККреппленние облиццовоочныых ппанеелей.
Схема крепления облицовочных панелей (кассет)

к направляющим профилям
(вертикальная схема установки направляющих)

Фасад

ПланЦоколь

шаг по проекту

mi
n
65
0

min 300

m 300min 300

mi
n
65
0

Зона установки нащельников
в швы между кассетами рядом
с оконными и дверными проемами

4 (111)

Угол здания

ша
г
по

пр
ое
кт

у

min 300

min 1200

Зо
на

ус
та

но
вк
и
на
щ
ел
ьн
ик
ов

в
шв

ы
ме
жд

у
ка
сс
ет

ам
и

ря
до
м
с
ок
он
ны

ми
и
дв
ер
ны
ми

пр
ое
ма
ми

Зона установки нащельников
в швы между кассетами вдоль
внутренних углов

Примечание:
Нащельники на швы между кассетами устанавливаются в пожароопасных зонах, указанных на
чертеже: зонах: по боковым сторонам и над проемами, а так же вблизи внутренних углов в
обе стороны от него, если на расстоянии менее 1,2м от этого угла находится проём.

Ка
сс
ет

а
из

ал
юм

ок
ом
по
зи
тн

ог
о
ма
те

ри
ал
а

mi
n
24

00

Ин
в.
№

по
дл
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Узел крепления облицовочных панелей
к направляющим профилям

(вертикальная и перекрестная схема установки направляющих)

4
110

ma
x
40

0
ma

x
40

0
ma

x
40

0
ma

x
40

0

ши
рн
а
ст

ы
-
по

пр
ое
кт

у

ma
x
15
0

ma
0

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

ma
x
40

0
ma

40
0

m
15
0

ma
x
15
0

ma
x
40

0
ma

x
40

0

Вертикальный направляющий профиль

Об
ли
цо

во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
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УУзлы стыккоовки ооббллиицовооччнных панелей.
Стыки облицовочных панелей

(вертикальная схема установки направляющих)

Крепежный кронштейн

Вертикальный направляющий профиль

За
кл
еп
ка
Ç4

,8
Об

ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас

а

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
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нв
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Стыки облицовочных панелей
(перекрестная схема установки направляющих)

Крепежный кронштейн

Вертикальный направляющий профиль
типа ПОВ или ППВ

Горизонтальный направляющий профиль

За
кл
еп
ка
Ç4

,8
Об
ли
цо

во
чн
ая

па
не
ль

(
ет

а)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и
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Схема установки нащельников
в стыки облицовочных панелей
в пожароопасных зонах фасада

(вертикальная и перекрестная схема установки направляющих)
Горизонтальный стык панелей (кассет)

Вертикальный стык панелей (кассет)

Вертика ный направляющий
профиль

Облицовочная панель
(кассета)

Заклепка Ç4,8
крепить в местах
прохождения
направляющего профиля

Заклепка Ç4,8 с шагом max 500 Вертикальный направляющий
профиль

Облицовочная панель
(кассета)

Нащельник П-образный (вариант исполнения)
Требования к материалу - см. раздел 2

Нащельник П-образный (вариант испо ия)
Требования к материалу - см. раздел

Примечание:
1. Пожароопасные зоны обозначены а
листе 110.
2. Нащельники (П-образной или другой
формы) должны по ностью закрывать зазор
между етами, пр дотв щая попадание
факела огня и пожар внутрь навесной
фасадно сист

Ин
в.
№

по
дл
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Вертикальный направляющий
профиль типа ППВ

Крепежный кронштейн Го
ри
зо
нт

ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь

Вертикальный стык облицовочных панелей
по температурному или деформационному шву

(вертикальная схема установки направляющих)

зазор min 10 мм

Облицовочная панель
(кассета)

Заклепка Ç4,8 Декоративная планка
(устанавливается при необходимости)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и
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Горизонтальный стык облицовочных панелей
по температурному шву

(вертикальная схема установки направляющих)

Крепежный кронштейн

Вертикальный направляющий профиль

за
зо
р
mi
n
10

мм

аклепка Ç4,8

Облицовочная панель
(кассета)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
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Вертикальный направляющий
профиль типа ППВ

Крепежный кронштейн Го
ри
зо
нт

ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь

Вертикальный стык облицовочных панелей
по температурному или деформационному шву

(перекрестная схема установки направляющих)

зазор min 10 мм

Облицовочная панель
(кассета)

Заклепка Ç4,8 Декоративная планка
(устанавливается при необходимости)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Крепежный кронштейн

з
зо
р

10
мм

Вертикальный направляющий профиль

Горизонтальный направляющий профиль

Горизонтальный стык облицовочных панелей
по температурному шву

(перекрестная схема установки направляющих)

Заклепка Ç4,8

Облицовочная панель
(кассета)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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mi
n
10
0

min 100

1133.. УУУУггллооввыыее ссссттыыыыккии ооооббллииццооввооччнныыхххх ппллииттт
Узел крепления облицовочных панелей

к направляющим профилям на
внешнем углу здания

(вертикальная схема установки направляющих)

Кр
еп
еж

ны
й
кр
он
шт

ей
н
ти

по
в
КК

,К
КП

,К
КУ

(c
уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)

Вертикальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС или ПСу

Ан
ке
р
дл
я
кр
еп
ле
ни
я

кр
он
шт

ей
на

к
ст

ен
е

(п
о
пр
ое
кт

у)

Основание (стена)

Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь
ти

по
в
ПГ
,П

Т,
ПС

ил
и
ПС

у

Заклепка Ç4,8 Облицовочная панель
(кассета рядовая)

Облицовочная панель
(кассета внешнего угла)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
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Вз
ам

.и
нв
.№
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min 100

mi
n
10
0

Узел крепления облицовочных панелей
к направляющим профилям на

внутреннем углу здания
(вертикальная схема установки направляющих)

Вертикальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Основание (стена)

Об
ли
цо
во
чн
ая

пл
ит

а

Заклепка 4,8

Облицовочная панель
кассета рядовая)

Облицовочная нель
(к та внутре его ла)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
СИЛМА-КМ 120

AL-F
AS.RU



10
0

min 100

Узел крепления облицовочных панелей
к направляющим профилям на

внешнем углу здания
(перекрестная схема установки направляющих)

Кр
еп
еж

ны
й
кр
он
шт

ей
н
ти

по
в
КК

,К
КП

,К
КУ

(c
уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Вертикальный направляющий профиль
типа ПОВ

Ан
ке
р
дл
я
кр
еп
ле
ни
я

кр
он
шт

ей
на

к
ст

ен
е

(п
о
пр
ое
кт

у)

Основание (стена)Вертикальный направляющий профиль
типа ПОВ

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

ря
до
ва
я)

Облицовочная панель
(кассета внешнего угла)

Заклепка Ç4,8

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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min 100

mi
n
10
0

Узел крепления облицовочных панелей
к направляющим профилям на

внутреннем углу здания
(перекрестная схема установки направляющих)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь

ти
па

ПО
В

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Основание (стена)

Вертикальный направляющий профиль
типа ПОВ

Облицовочная анель
(кас та внутр него угла)

Заклепк ,8

блицовочная панель
ассета рядовая)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Лист
СИЛМА-КМ 122

AL-F
AS.RU



114. Узллы сопряженниияя навеснноойй фасадной
систеемы сс различнымми элементаамии зддаанниия.
Узел сопряжения навесной фасадной системы
с боковым откосом оконного (дверного) проема

(вертикальная схема установки направляющих)

min 100

Вертикальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Ос
но
ва
ни
е
(с
те

на
)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Оконный или дверной блок

Заклепка Ç4

Герметик

Саморез

Ги
др
ов
ет

ро
за
щ
ит

на
я
пл
ен
ка

(п
о
пр
ое
кт

у)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Дюбель фасадный Ç8 (по проекту)

Боково отк таль
индивиду ного изготовления
из листо й стали
толщиной не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием.
Требования к материалу -
см. раздел 2)

Кронштейн (деталь
индивидуального изготовления
из полосовой стали
сечением 40х2 Устанавл ать с
шагом не менее 00 мм по
высо Требован к ма ериалу
- см разд 2)

mi
n
40

Заклепка Ç4,8

min 40

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Примечание:
Край откоса заводится под крепежный элемент (уголок) кассеты и крепится к направляющему
профилю вместе с ней общей заклепкой.

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
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Вз
ам
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нв
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с верхним откосом оконного (дверного) проема

(вертикальная схема установки направляющих)

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь
ти

по
в
ПГ

,П
Т,

ПС
ил
и
ПС
у

Заклепка Ç4

Оконный или дверной блок

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

mi
n
10
0

Са
мо
ре
з

Ге
рм
ет

ик

Гидроветрозащ тная пленка
(по кту)

Дю
бе
ль

фа
са
дн
ый
Ç8

(п
о
пр
ое
кт

у)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Верхн й отк (деталь
индиви ного изготовления
из лист ой стали
толщино не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием.
Требования к материалу
- см. раздел 2)

Кронштейн (деталь индивидуального изготовления
из полосовой стали сечением 40х2.
Устанавливать с шагом не менее 400 мм по
ширине. Требования к материалу - см. раздел 2)

mi
n
50

min 40

mi
n
15

За
кл
еп
ка
Ç4

,8
Облицовочная панель
(кассета)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Лист
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с отливом оконного проема

(вертикальная схема установки направляющих)

Оконны или дверной блок

Заклепка Ç4
(ставить на герметик)

Вертика ный направляющий
профиль ипов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Обли ово я плита

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Ге
рм
ет

ик

Дю
бе
ль

фа
са
дн
ый
Ç8

(п
о
пр
ое
кт

у)

Гидроветрозащитная
пленка (по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

mi
n
10
0

Отлив (деталь индивидуального изготовления
из листовой стали толщиной не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием. Требования к материалу - см. раздел 2)

Кр
он
шт

ей
н
(д
ет

ал
ь
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о

из
го
то

вл
ен
ия

из
по
ло
со
во
й
ст

ал
и

се
че
ни
ем

40
х2
.У

ст
ан
ав
ли
ва
ть

с
ша

го
м
не

ме
не
е
40

0
мм

по
ши

ри
не
.

Тр
еб
ов
ан
ия

к
ма
те

ри
ал
у-
см
.р
аз
де
л
2)

Кр
он
шт

ей
н
за
ве
ст

и
за

об
ли
цо

во
чн
ую

пл
ит

у
и
за
кр
еп
ит

ь
за
кл
еп
ка
ми

вм
ес
те

с
не
й

min 40

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

min 40

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с парапетом

(вертикальная схема установки направляющих)

Дю
бе
ль

фа
са
д

й
Ç8

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Вертикальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Заклепка Ç4
(ставить на герметик)

Кр
еп
еж

ны
й
кр
он
шт

ей
н
ти

по
в
КК

,К
К

КК
У

(c
уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)

mi
n
10
0

Гидроветрозащитная пленка
(по проекту)

Отлив (листовая сталь с
лакокрасочным покрытием
толщиной не менее 0,55мм.
Требования к материалу
- см. раздел 2)

Кр
он
шт

ей
н
(д
ет

ал
ь
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о

из
го
то

вл
ен
ия

из
по
ло
со
во
й
ст

ал
и

се
че
ни
ем

40
х2

.У
ст

ан
ав
ли
ва
ть

с
ша

го
м
не

ме
не
е
60

0
мм

.Т
ре
бо
ва
ни
я
к

ма
те

ри
ал
у
-
см

ра
зд
ел

2)

Дв
а
пр
оф

ил
я
ти

па
ПГ

ил
и
од
ин

ти
па

ПС

Заклепки Ç4

min 40 мм

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с цоколем

(вертикальная схема установки направляющих)

Цоколь

i>0,00
3 mi
n
10
0

mi
n
10

Вертикальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Кр
еп
еж

ны
й
кр
он
шт

ей
н
ти

по
в
КК

,К
КП

,К
КУ

(c
уд
ли
ни
те

ле
м
ил
и
бе
з
не
го
)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Гидроветрозащитная пленка
(по проекту)

min 40 мм

40

mi
n
40

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

От
ли
в
(о
ци

нк
ов
ан
на
я
ст

ал
ь
с
ла
ко
кр
ас
оч
ны
м

по
кр
ыт

ие
м
то

лщ
ин
ой

не
ме
не
е
0,
55
мм

.
Тр
еб
ов
ан
ия

к
ма
те

ри
ал
у

-
см
.р
аз
де
л
2)

mi
n
15

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с боковым откосом оконного (дверного) проема

(перекрестная схема установки направляющих)

min 100

Го
ри
зо
нт

ал
ьн
ый

на
пр
ав
ля
ющ

ий
пр
оф

ил
ь
ти

по
в
ПГ
,П

Т,
ПС

ил
и
ПС

у

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Вертикальный направляющий профиль типа ППВ

Основание (стена)

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Оконный или дверной блок

Саморез

Герметик

Заклепка Ç4

mi
n
40

min 40

Ги
др
ов
ет

ро
за
щ
ит

на
я
пл
ен
ка

(п
о
пр
ое
кт

у)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Дюбель фасадный Ç8 (по проекту)

Примечание:
Край откоса заводится под крепежный элемент (уголок) кассеты и крепится к направляющему
профилю вместе с ней общей заклепкой.

Кронштейн (деталь
индивидуального изготовления
из полосовой стали
сечением 40х2 Устанавл ать с
шагом не менее 00 мм по
высо Требован к ма ериалу
- см разд 2)

Боково отк таль
индивиду ного изготовления
из листо й стали
толщиной не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием.
Требования к материалу -
см. раздел 2)

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Заклепка Ç4,8

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

Лист
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с верхним откосом оконного (дверного) проема

(перекрестная схема установки направляющих)

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Оконный или дверной блок

Вертикальный н равляющий
профил типа ПОВ

mi
n
50

Гидр вет защитн ленка
(по п оекту

min 40

Ге
рм
ет

ик

Са
мо
ре
з

Заклепка Ç4

Дю
бе
ль

фа
са
дн
ый
Ç8

(п
о
пр
ое
кт

у)

mi
n
10
0

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Верхний т ос (деталь
индивиду ьного изготовления
из листов й стали
толщиной не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием.
Требования к материалу
- см. раздел 2)

Кронштейн (деталь индивидуального изготовления
из полосовой стали сечением 40х2.
Устанавливать с шагом не менее 400 мм по
ширине. Требования к материалу - см. раздел 2)

mi
n
15

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с отливом оконного проема

(перекрестная схема установки направляющих)

Оконны или дверной блок

Гориз нтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Крепежный кронштейн типов КК, ККП, ККУ
(c удлинителем или без него)

Вертика ьный а авляющий
профиль па ПОВ

min 40

Заклепка Ç4
(ставить на герметик)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Гидроветрозащитная
пленка (по проекту)

Дю
бе
ль

фа
са
дн
ый
Ç8

(п
о
пр
ое
кт

у)

mi
n
10
0

Ге
рм

ет
ик

Кр
он
шт

ей
н
за
ве
ст

и
за

об
ли
цо

во
чн
ую

пл
ит

у
и
за
кр
еп
ит

ь
за
кл
еп
ка
ми

вм
ес
те

с
не
й

min 40

Отлив (деталь индивидуального изготовления
из листовой стали толщиной не менее 0,55мм
с лакокрасочным покрытием. Требования к материалу - см. раздел 2)

Кр
он
шт

ей
н
(д
ет

ал
ь
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о

из
го
то

вл
ен
ия

из
по
ло
со
во
й
ст

ал
и

се
че
ни
ем

40
х2
.У

ст
ан
ав
ли
ва
ть

с
ша

го
м
не

ме
не
е
40

0
мм

по
ши

ри
не
.

Тр
еб
ов
ан
ия

к
ма
те

ри
ал
у-
см
.р
аз
де
л
2)

Об
ли
цо
во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с парапетом

(перекрестная схема установки направляющих)

Горизонтальный направляющий
профиль типов ПГ, ПТ, ПС
или ПСу

Ве
рт

ик
ал
ьн
ый

на
пр
ав

яю
щ

й
пр
оф

ил
ь
ти

па
ПО

В

Дв
а
пр
оф

ил
я
ти

па
ПГ

ил
и
од
ин

ти
па

ПС

Заклепки Ç4

Заклепка Ç4
(ставить на герметик)

Дю
бе
ль

фа
са
дн
ый

8

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Гидроветрозащитная пленка
(по проекту)

Отлив (листовая сталь с
лакокрасочным покрытием
толщиной не менее 0,55мм.
Требования к материалу
- см. раздел 2)

Кр
он
шт

ей
н
(д
ет

ал
ь
ин
ди
ви
ду
ал
ьн
ог
о

из
го
то

вл
ен
ия

из
по
ло
со
во
й
ст

ал
и

се
че
ни
ем

40
х2
.У

ст
ан
ав
ли
ва
ть

с
ша

го
м
не

ме
не
е
60

0
мм

.Т
ре
бо
ва
ни
я
к

ма
те

ри
ал
у
-
см

ра
зд
ел

2)

min 40 мм

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

Об
ли
цо

во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам

.и
нв
.№
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Узел сопряжения навесной фасадной системы
с цоколем

(перекрестная схема установки направляющих)

Вертикальный направляющий
профиль типа ПОВ

Цо

Горизонтальный направляющий
профиль типа ПГ

Об
ли
цо

во
чн
ая

па
не
ль

(к
ас
се
та

)

i>000
3

min 40

mi
n
40

Ги
др

ет
ро
за
щ

на
я
пл
ен
ка

(п
о
пр
о
кт

За
кл
еп
ка
Ç4

,8

От
ли
в
(о
ци
нк
ов
ан
на
я
ст

ал
ь
с
ла
ко
кр
ас
оч
ны

м
по
кр
ыт

ие
м
то

лщ
ин
ой

не
ме

не
е
0,
55
мм

.
Тр

еб
ов
ан
ия

к
ма
те

ри
ал
у

-
см

.р
аз
де
л
2)

min 40 мм

mi
n
15

Ин
в.
№

по
дл
.

По
дп
.и

да
та

Вз
ам
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нв
.№
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